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C\ Ivars d'Urgell, 12 
Edifici Neoparc 2, 4ª planta - 25190 Lleida
Tel. 973 19 45 10   
ilersap@ilersap.com

Els assajos i /o activitats marcats amb(*) no
estan emparats per l'acreditació d'ENAC

www.ilersap.com

Informe analític/Mostra: 20230017774

05/12/2023Data registre mostra: C/ Major, 18
43750  - Flix
TARRAGONA

Data recepció: 04/12/2023

Data inici i final anàlisi: 05/12/2023 - 11/12/2023

Dades client:
Ajuntament de Flix

Data presa de mostra: 04/12/2023

Referència client: PM -COMELLARETS (FLIX)

Aigües de consumDescripció mostra:

ilersapTransport:Tècnic ilersap (MNC) (*)Recollida per: IT-MO-004(*)Procediment:

Informació aportada a la presa de mostra:(*)

0.18Clor combinat (mg/l): 14.7Temperatura aigua (ºC):
170890Referència: 12:35Hora presa mostra:

0.66Clor lliure (mg/l):

Paràmetres realitzats UnitatsResultat MètodeLímitsU
(k=2)

Paràmetres microbiològics _ETAP - Dipòsit capçalera
Recompte de Coliforms totals(*) ufc/100ml PNT-AC-MB003  0 0

Recompte d'Escherichia coli(*) ufc/100ml PNT-AC-MB003  0 0

Recompte d'Enterococs
intestinals(*)

ufc/100ml PNT-AC-MB007  0 0

Recompte de Clostridium
perfringens(*)

ufc/100ml PNT-AC-MB004  0 0

Recompte de Colònies a 22ºC(*) ufc/ml PNT-AC-MB002  10 100

Conductivitat elèctrica µS/cm PNT-AC-FQ014  1331 2500±66

pH Unitats pH PNT-AC-FQ014  7,87 6,5 - 9,5±0,20

Terbolesa UNF PNT-AC-FQ032  0,460 0,8±0,089

Color mg/l PNT-AC-FQ001  <5,0 15

Olor(*) Índex dilució PNT-AC-FQ034  1 3

Sabor(*) Índex dilució PNT-AC-FQ034  1 3

Legislació i/o límits establerts

RD 3/2023.

El present informe només és representatiu de la mostra anali tzada i  en les condicions en que es va rebre. No es pot reproduir l'informe sense l'aprovació per escrit del propi laboratori . 
Quan la recollida és realitzada per personal aliè a ilersap, la data de presa de mostra, referència client i informació aportada a la presa de mostra és aportada per qui realitza la recollida i el laboratori
no seʼn fa responsable. Conseqüentment, tota aquesta informació no està emparada per l̓ abast dʼacreditació dʼENAC. 
Totes les mostres en que es sol·liciten anàlisis fisicoquímics es guardaran al laboratori durant un període de 15 dies a partir de l̓ entrega de resultats. Es requereix petició escrita per part del client per
tal dʼampliar aquest període. 
Si el resultat obtingut supera el valor màxim admissible establert segons ‘Límitsʼ sindicarà amb el símbol (#). El laboratori té a disposició del client les incerteses i els límits de detecció associats als
mètodes analítics.
Per a la determinació del compliment o no del límit legal establert, no es considera la incertesa de la determinació a no ser que la legislació corresponent ho especifiqui de forma concreta.

Lleida, 12 de desembre de 2023

Direcció Tècnica
Llicenciada en Biotecnologia
Nº de col·legiada 22853-C

Informe signat digitalment per:

Laboratori dʼanàlisis fisicoquímics i microbiològics de mostres mediambientals i agroalimentàries. (aigües, alimentació humana, alimentació animal, ambientals, superfícies,
fangs, sòls, fulles, fruita, fertilitzants, cosmètics i altres productes agroalimentaris).Laboratori inscrit amb el nº295 com a Reconegut i nº650 com a Acreditat pel DARP.
Laboratori inscrit amb el codi LSAA-191-04 al Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària. Laboratori habilitat com a Entitat Col·laboradora de la Administración
Hidràulica amb nº dʼexpedient EC193/1.
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