
S
e

rv
e

i A
n

à
lis

i E
l P

la
, 

S
.L

.U
.,

 in
sc

ri
ta

 e
n 

e
l R

e
g

is
tr

e
 M

e
rc

an
til

 d
e

 L
le

id
a

 T
om

 8
4

4
, 

fo
li 

1
7

1
, 

fu
ll 

L
-1

6
.3

1
0

, 
in

sc
ri

p
ci

ó
 6

a
. 

C
IF

: 
B

-2
5

5
4

1
2

0
2

C\ Ivars d'Urgell, 12 
Edifici Neoparc 2, 4ª planta - 25190 Lleida
Tel. 973 19 45 10   
ilersap@ilersap.com

www.ilersap.com

Informe analític/Mostra: 20230006249

03/05/2023Data registre mostra: C/ Major, 18
43750  - Flix
TARRAGONA

Data recepció: 02/05/2023

04/05/2023Data finalització análisis:

Data inici análisis: 03/05/2023

Dades client:
Ajuntament de Flix

Data presa de mostra: 02/05/2023

ilersapTransport:Tècnic ilersap (MNC)Recollida per: IT-MO-004Procediment:

Aigües de consumMatriu:

Referència client: Sortida dipòsit l'Aubal

Anàlisis in situ:

12:45Hora presa mostra:314446Referència:

Paràmetres realitzats UnitatsResultat MètodeLímits

Trihalometans
Suma de Trihalometans µg/l PNT-AC-FQ046  87,5 100

Triclorometà µg/l PNT-AC-FQ046  47,56  

Bromodiclorometà µg/l PNT-AC-FQ046  29,81  

Dibromoclorometà µg/l PNT-AC-FQ046  10,14  

Tribromometà µg/l PNT-AC-FQ046  <0,5  

Legislació i/o límits establerts

RD 3/2023.

El present informe només és representatiu de la mostra anali tzada i  en les condicions en que es va rebre. No es pot reproduir l'informe sense l'aprovació per escrit del propi laboratori.
En el cas de recollida de mostra per part del client, la descripció i /o comentaris de la mostra serà la facili tada pel propi client i  de la que el laboratori no se'n fa responsable.
Totes les mostres en que es sol·liciten anàlisis fisicoquímics es guardaran al laboratori durant un període de 15 dies a partir de l̓ entrega de resultats. Es requereix petició escrita per part del client per
tal dʼampliar aquest període.
(#) Si el resultat obtingut supera el valor màxim admissible establert segons ‘Límitsʼ sʼindicarà amb el simbol (#).
El laboratori té a disposició del client les incerteses i els límits de detecció associats als mètodes analítics.
Per la determinació del compliment o no del límit legal o establert, no es considera la incertesa de la determinació a no ser que la legislació corresponent especifiqui de forma específica com s'aplica.

Lleida, 4 de maig de 2023

Direcció Tècnica
Llicenciat en Químiques
Nº de col·legiat 4703

Informe signat digitalment per:

Laboratori dʼanàlisis fisicoquímics i microbiològics de mostres mediambientals i agroalimentàries. (aigües, alimentació humana, alimentació animal, ambientals, superfícies,
fangs, sòls, fulles, fruita, fertilitzants, cosmètics i altres productes agroalimentaris).Laboratori inscrit amb el nº295 com a Reconegut i nº650 com a Acreditat pel DARP.
Laboratori inscrit amb el codi LSAA-191-04 al Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària. Laboratori habilitat com a Entitat Col·laboradora de la Administración
Hidràulica amb nº dʼexpedient EC193/1.
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