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Els assajos i/o activitats marcats amb(*) no
estan emparats per l'acreditacié d'ENAC

Informe analitic/Mostra: 20230011379

Data presa de mostra: 01/08/2023 Dades client:
Data recepcio: 01/08/2023 Ajuntament de Flix
Data registre mostra: 02/08/2023 % %gjor,lzll_s
L - Flix
Data inici andlisis: 2/08/202
aa.c.a a.s,s 02/08/2023 TARRAGONA
Data finalitzacié andlisis: 07/08/2023
Recollida per: (*) Técnic ilersap (GGL) Procediment: IT-MO-004 Transport: ilersap
Matriu: Aigles de consum
Referéncia client: SORTIDA DIPOSIT PUNTA DEL CANO
Analisis in situ: (*)
Clor lliure (mg/l): 0.27 Clor combinat (mg/l): 0.29 Temperatura aigua (°C): 28
Referéncia: 50617 Hora presa mostra: 13:00
Parametres realitzats Resultat U Unitats Limits Metode
(k=2)
Parametres microbiologics ETAP - Diposit capcalera
Recompte de Coliforms totals(*) 0 ufc/100ml 0 PNT-AC-MB003
Recompte d'Escherichia coli(*) 0 ufc/100ml 0 PNT-AC-MB003
Recompte d'Enterococs 0 ufc/100ml 0 PNT-AC-MB007
intestinals(*)
Recompte de Clostridium 0 ufc/100ml 0 PNT-AC-MB004
perfringens(*)
Recompte de Coldnies a 22°C(*) <1 ufc/ml 100 PNT-AC-MB002
Conductivitat eléctrica 1415 +35 usS/cm 2500 PNT-AC-FQO014
pH 7,97 +0,11 Unitats pH 6,5-9,5 PNT-AC-FQO014
Terbolesa 0,320 +0,067 UNF 0,8 PNT-AC-FQ032
Color <5,0 ma/l 15 PNT-AC-FQO001
Olor(*) 1 index dilucié 3 PNT-AC-FQO034
Sabor(*) 1 index diluci6 3 PNT-AC-FQO034

Legislacio i/o limits establerts
RD 3/2023.

El present informe només és representatiu de la mostra analitzada i en les condicions en que es va rebre. Les dades indicades a l'informe d'assaig corresponents a la data de presa de mostra,
referéncia client, recollida i informacié aportada en la presa de mostra, no estan emparades per 'abast d'acreditacié6 d’ENAC i, en el cas que la presa de mostra no hagi estat realitzada per ilersap, el
laboratori no se’nfa responsable. No es pot reproduir l'informe sense l'aprovaci6 per escrit del propi laboratori.

En el cas de recollida de mostra per part del client, la descripcié i/o comentaris de la mostra sera la facilitada pel propi clienti de la que el laboratori no se'n fa responsable.

Totes les mostres en que es sol-liciten analisis fisicoquimics es guardaran al laboratori durant un periode de 15 dies a partir de I'entrega de resultats. Es requereix peticié escrita per part del client per
tal d’'ampliar aquest periode.

(#) Si el resultat obtingut supera el valor maxim admissible establert segons ‘Limits’ s'indicara amb el simbol (#).

El laboratori té a disposicid del client les incerteses i els limits de deteccié associats als métodes analitics.

Per la determinaci6 del compliment o no del limit legal o establert, no es considera la incertesa de la determinacié a no ser que la legislacié corresponent especifiqui de forma especifica com s'aplica.

Lleida, 7 de agost de 2023 L=20a Y
/

Informe signat digitalment per: @&/

Vanessa Riu Coll Direccio

Llicenciada en Quimiques
N° de col-legiat 4136

Paginalde 1
Laboratori d'analisis fisic'c}quim_k_:_s I microbiologics de mostres mediambientalS 1 agroalimentaries=(aigties, alimentacio humana, alimentacié animal, ambientals, superficies,
fangs, sols, fulles, fruita, fertilitzants, cesmeétics i altres_productes~agroalimentaris).Laboratori inscrit amb el n°295 com a Reconegut i n°650 com a Acreditat pel DARP.
Laboratori inscritamb el codi LSAA-191-04 al Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentaria. Laboratori habilitat com a Entitat Col-laboradora de la Administracion
Hidraulica amb n° d’expedient EC193/1.
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