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Informe analitic/Mostra: 20240003194

Servei Analisi El Pla, S.L.U., inscrita en el Registre Mercantil de Lleida Tom 844, foli 171, full L-16.310, inscripci6 6a. CIF: B-25541202

Data presa de mostra: 04/03/2024 Dades client:
Data recepcio: 04/03/2024 Ajuntament de Flix
Data registre mostra: 05/03/2024 % %gjor,lzll_s
. A - Flix
Data inici i final analisi: 2024 - 11/03/2024
ata inic al analis 05/03/20 /03/20 TARRAGONA
Referéncia client: Sortida diposit Punta del Cané
Descripcié mostra: Aigues de consum
Recollida per: Tecnic ilersap (MNC) (*) Procediment: IT-MO-004(*) Transport: ilersap
Informaci6 aportada a la presa de mostra: (*)
Hora: 12.40 Clor lliure (mg/l): 0.41 Clor combinat (mg/l): 0.18
Temperatura aigua (°C): 11 Nom biocida: clor Referencia: 50617
Parametres realitzats Resultat U Unitats Limits Metode
(k=2)
Parametres microbiologics ETAP - Diposit capcalera
Recompte de Coliforms totals(*) 0 ufc/100ml 0 PNT-AC-MB003
Recompte d'Escherichia coli(*) 0 ufc/100ml 0 PNT-AC-MB003
Recompte d'Enterococs 0 ufc/100ml 0 PNT-AC-MB007
intestinals(*)
Recompte de Clostridium 0 ufc/100ml 0 PNT-AC-MB004
perfringens(*)
Recompte de Coldnies a 22°C(*) <10 ufe/ml 100 PNT-AC-MB002
Conductivitat eléctrica 828 42 usS/cm 2500 PNT-AC-FQO014
pH 7,52 +0,20 Unitats pH 6,5-9,5 PNT-AC-FQ014
Terbolesa #1,12 +0,15 UNF 0,8 PNT-AC-FQO032
Color <5,0 mg/! 15 PNT-AC-FQO001
Olor(*) 1 index dilucié 3 PNT-AC-FQO034
Sabor(*) 1 index dilucié 3 PNT-AC-FQO034

Legislacio i/o limits establerts
RD 3/2023.

Observacions

Coliforms totals: El recompte esta compres entre 3 i 9 ufc/placa i per tant el resultat és estimatiu.

El presentinforme només és representatiu de la mostra analitzada i en les condicions en que es va rebre. No es pot reproduir l'informe sense I'aprovacié per escrit del propi laboratori.

Quan la recollida és realitzada per personal alié a ilersap, la data de presa de mostra, referéncia client i informacié aportada a la presa de mostra és aportada per qui realitza la recollida i el laboratori
no se’n fa responsable. Consequentment, tota aquesta informacié no esta emparada per 'abast d’acreditacié d’'ENAC.

Totes les mostres en que es sol-liciten analisis fisicoquimics es guardaran al laboratori durant un periode de 15 dies a partir de I'entrega de resultats. Es requereix peticié escrita per part del client per
tal d’ampliar aquest periode.

Si el resultat obtingut supera el valor maxim admissible establert segons ‘Limits’ sindicara amb el simbol (#). El laboratori té a disposicié del client les incerteses i els limits de deteccié associats als
metodes analitics.

Per ala determinaci6 del compliment o no del limit legal establert, no es considera la incertesa de la determinacié a no ser que la legislacié corresponent ho especifiqui de forma concreta.
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Laboratori d’analisis f|$|coqwm|cs i microbiologics de mostres mediambiental Oalimentaries«(aigties, alimentacié humana, alimentacié animal, ambientals, superficies,
fangs, sols, fulles, fruita, fertilitzants, cesmeétics i altres productes-agroalimentaris).Laboratori inscrit amb el n°295 com a Reconegut i n°650 com a Acreditat pel DARP.
Laboratori inscritamb el codi LSAA-191-04 al Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentaria. Laboratori habilitat com a Entitat Col-laboradora de la Administracion
Hidraulica amb n° d’expedient EC193/1.
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Els assajos i/o activitats marcats amb(*) no
estan emparats per l'acreditacié d'ENAC

Informe analitic/Mostra;: 20240003194

Lleida, 11 de mar¢ de 2024

Informe signat digitalment per:

Carla Casino Plo Direcci6 Tecnica
Llicenciada en Biotecnologia
N° de col-legiada 22853-C
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Hidraulica amb n° d’expedient EC193/1.



		2024-03-11T15:26:22+0100
	CASINO PLO CARLA - 47900816G




